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図 1-1 福島第一原子力発電所 1 号機から 4 号機 建屋平面図
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図 1-2 福島第一原子力発電所 5 号機から 6 号機 建屋平面図
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図 2-1 福島第一原子力発電所 1 号機 建屋断面図
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図 2-2 福島第一原子力発電所 2 号機 建屋断面図
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図 2-3 福島第一原子力発電所 3 号機 建屋断面図
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図 2-4 福島第一原子力発電所 4 号機 建屋断面図
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図 2-5 福島第一原子力発電所 5 号機 建屋断面図
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図 2-6 福島第一原子力発電所 6 号機 建屋断面図
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図3-1 原子炉水位計の概略範囲（福島第一1号機）

【出典】「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運

転記録及び事故記録の分析と影響評価について」（平成23年5
月23日 東京電力株式会社）
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図3-2 原子炉水位計の概略範囲（福島第一2号機）

【出典】「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運

転記録及び事故記録の分析と影響評価について」（平成23年5
月23日 東京電力株式会社）
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図3-3 原子炉水位計の概略範囲（福島第一3号機）

【出典】「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運

転記録及び事故記録の分析と影響評価について」（平成23年5
月23日 東京電力株式会社）
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図3-4 原子炉水位計の概略範囲（福島第一4号機）

【出典】「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運

転記録及び事故記録の分析と影響評価について」（平成23年5
月23日 東京電力株式会社）
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図3-5 原子炉水位計の概略範囲（福島第一5号機）

【出典】「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運

転記録及び事故記録の分析と影響評価について」（平成23年5
月23日 東京電力株式会社）
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図3-6 原子炉水位計の概略範囲（福島第一6号機）

【出典】「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運

転記録及び事故記録の分析と影響評価について」（平成23年5
月23日 東京電力株式会社）
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図4-1 直流電源系統（1号機）
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図4-2 直流電源系統（2、3号機）
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図5-1 福島第一原子力発電所4号機、5号機 系統構成図

図5-2 福島第一原子力発電所6号機及び福島第二原子力発電所1号機

から4号機 系統構成図
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図6 原子炉格納容器への窒素ガス封入 系統概略図
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表1-1 1F-1 非常用炉心冷却系（ECCS系）機器等の状況

【出典】「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運

転記録及び事故記録の分析と影響評価について」（平成23年5
月23日 東京電力株式会社）
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表 1-2 1F-2 非常用炉心冷却系（ECCS 系）機器等の状況

【出典】「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運

転記録及び事故記録の分析と影響評価について」（平成23年5
月23日 東京電力株式会社）
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表 1-3 1F-3 非常用炉心冷却系（ECCS 系）機器等の状況

【出典】「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運

転記録及び事故記録の分析と影響評価について」（平成23年5
月23日 東京電力株式会社）
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表 1-4 1F-4 非常用炉心冷却系（ECCS 系）機器等の状況

【出典】「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運

転記録及び事故記録の分析と影響評価について」（平成23年5
月23日 東京電力株式会社）



添付 IV-3

21

表 1-5 1F-5 非常用炉心冷却系（ECCS 系）機器等の状況

【出典】「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運

転記録及び事故記録の分析と影響評価について」（平成23年5
月23日 東京電力株式会社）
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表 1-6 1F-6 非常用炉心冷却系（ECCS 系）機器等の状況

【出典】「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運

転記録及び事故記録の分析と影響評価について」（平成23年5
月23日 東京電力株式会社）


