
福島第一原子力発電所３号機原子炉建屋１階
ロボットによる雰囲気線量の測定結果
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雰囲気線量測定結果[mSv/h]北東エリア（機器ハッチ前）

※レール溝内の水有無確認作業時に北側レール表面近傍において約1,300mSv/hを確認
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